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　このシステムは，蓄電池監視制御機能により常時監視さ
れており，異常が発生した時には，蓄電池監視制御盤面の
親機（モニタ）に表示するとともに昭和島にある電力指令
室へ警報信号が出力される．また，遠隔監視システムによ
り当社の遠隔監視装置にも異常内容が表示される．蓄電地
監視画面を図 2に示す．
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